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Svarsedil nr.: V217-00579 -
EYSTURKOMMUNA Synid komid: 15.08.2017 —
KULIBAKKI 8 Kanning byrjad: 15.08.2017
520 LEIRVIK Kanning endad: 18.08.2017
Milnr. 360°: 14/01146
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KANNINGARURSLIT -
Utgéva 1 =
Synisnr.: V217-00579-01 N
Kundamerki: Sydrugeta =
Synid tikid:  15.08.2017, 07:00
Synisslag: Drekkivatn -
Lysing: Urslit Greining: U(%)
210200 Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm <2mg Pt/l | DS/EN ISO 7887,2.udg, C, mod. 13 -
211900 pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, ta pH er kannad 7.2 DS 287, 2. ed., mod 3
212830 Turbiditet, nefelometrisk <0,1 NTU DS/EN ISO 7027,1.ed.2001, mod 25 =
211628 Lei_Qi_ngq_r_g\_mi, konduktivitet 11,9 mS/m DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5 —3
111610 Tal av mikroorganismum 22°C { vatni 2 est /ml DS/EN ISO 6222/T.1 2002
132102 Koliformar bakt., MF <1/100 m! | DS/EN ISO 9308-1, 2.1tg.2014 =
132202 E.coli, MF <1/100 m! | DS/EN ISO 9308-1, 2.Gitg.2014 —
100702 Enterokokkar, kunnandi, MF <1 /100 m! | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed.
=
Synisnr.: V217-00579-02
Kundamerki: Nordageta =
Synid tikid:  15.08.2017, 07:30 o
Synisslag: Drekkivatn
Lysing: Urslit Greining: U(%) =
210200 Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm <2mgPt/l | DS/EN ISO 7887,2.11_d§Z C, mod.
211900 pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, ta pH er kannad 7,0 DS 287, 2. ed., mod 3 -
212830 Turbiditet, nefelometrisk <0,1 NTU DS/EN ISO 7027,1.ed.2001, mod
211628 Leidingarevni, konduktivitet 10,2 mS/m DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5 =
111610 Tal av mikroorganismum 22°C i vatni 1 est /ml DS/EN 1SO 6222/T.1 2002 s
132102 Koliformar bakt., MF <1/100 m! | DS/EN ISO 9308-1, 2.atg.2014
132202 E.coli, MF <1/100 ml | DS/EN ISO 9308-1, 2.utg.2014 ==
100702 Enterokokkar, kunnandi, MF N <1/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed. -
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Utgava 1 Svarsedil nr.:  V217-00579

Synisnr.: V217-00579-03
Kundamerki: Geotueidi
Synid tikid: 15.08.2017, 08:00
Synisslag: Drekkivatn

Lysing: Urslit Greining: U(%)
210200 Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm 4 mg Pt/ | DS/EN ISO 7887,2.udg, C, mod. 13
211900 pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, ti pH er kannad 7.3 DS 287, 2. ed., mod 3
212830 Turbiditet, nefelometrisk <0,1 NTU DS/EN 1SO 7027,1.ed.2001, mod
211628 Leidingarevni, konduktivitet 11,8 mS/m DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5
111610 Tal av mikroorganismum 22°C i vatni 4 est /ml DS/EN ISO 6222/T.1 2002
132102 Koliformar bakt., MF <1/100 ml | DS/EN ISO 9308-1, 2.utg.2014
132202 E.coli, MF <1/100 ml | DS/EN ISO 9308-1, 2.utg.2014
100702  Enterokokkar, kunnandi, MF <1 /100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed.
Synisnr.: V217-00579-04
Kundamerki: Geotueidi
Synid tikid: 15.08.2017, 08:00
Synisslag: Ravatn

Lysing: Urslit Greining: U(%)
210200 Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm <2mgPt/l | DS/EN ISO 7887,2.udg, C, mod. 13
211900 pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, ta pH er kannad 7,3 DS 287, 2. ed., mod 3
212830 Turbiditet, nefelometrisk 0,67 NTU DS/EN ISO 7027,1.ed.2001, mod 25
211628 Leidingarevni, konduktivitet 11,8 mS/m DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5
111610 Tal av mikroorganismum 22°C i vatni 700 /ml DS/EN ISO 6222/T.1 2002
113202 Koliformar bakteriur 180/100 ml | DS/EN ISO 9308-2, 1.utg.2014
112502 E.coli 70 /100 ml | DS/EN ISO 9308-2, 1.tg.2014
100702 Enterokokkar, kunnandi, MF Til vidari kanning /100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed.
105202 Enterokokkar, stadfesting, MF 6/100ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. udg.
Synisnr.: V217-00579-05
Kundamerki: Leirvik
Synid tikid: 15.08.2017, 08:30
Synisslag: Drekkivatn

Lysing: Urslit Greining: U(%)
210200 Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm 2 mg Pt/l DS/EN ISO 7887,2.udg, C, mod. 13
211900 pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, ta pH er kannad 7,0 DS 287, 2. ed., mod 3
212830 Turbiditet, nefelometrisk <0,1 NTU DS/EN ISO 7027,1.ed.2001, mod
211628 Leidingarevni, konduktivitet 13,4 mS/m DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5
111610 Tal av mikroorganismum 22°C i vatni <l /ml DS/EN ISO 6222/T.1 2002
132102 Koliformar bakt., MF <1/100 ml | DS/EN ISO 9308-1, 2.1utg.2014
132202 E.coli, MF <1/100 ml | DS/EN ISO 9308-1, 2.atg.2014
100702 Enterokokkar, kunnandi, MF <1 /100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed.
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-

=

=

=

=

-

-

—3

=

o

=

o

o

—

.

=

—

fo= =]

=

o

—

g

Urslitini eru bert galdandi fyri innkomnu synini. U(%): Ekspanderad ovissa (dekningsfaktor k=2).
Neyvleikin (CV%) og avisingarmarkid fyri kannadu synini kunnu faast vid at venda ser til kanningarstovuna.
Svarsedilin kann bert endurgevast i sini heild og ikki sum partur uttan at Heilsufrediliga starvsstovan skrivliga hevur godkent hetta.
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