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Faroese Food and Veterinary Authority "/,,,,m\\\\? TEST Reg. nr. 303 )
o
Térshavn, tann 08.09.2017 .
Sidal av3
Svarsedil nr.: V217-00666 -
EYSTURKOMMUNA Synid komid: 05.09.2017 __
KULIBAKKI 8 Kanning byrjad: 05.09.2017
520 LEIRVIK Kanning endad: 08.09.2017
Malnr. 360°: 14/01146
P [amn)
KANNINGARURSLIT -
Utgéva 1 =
Synisnr.: V217-00666-01 -
Kundamerki: Sydruggta =
Synid tikid:  05.09.2017, 07:30 —
Synisslag: Drekkivatn
Lysing: Urslit Greining: U(%)
210200 Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm 5SmgPtl | DS/EN ISO 7887,2.udg, C, mod. 13 _—
211900 pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, td pH er kannad 6,5 DS 287, 2. ed., mod 3
212830 Turbiditet, nefelometrisk 0,16 NTU DS/EN ISO 7027,1.ed.2001, mod 25 =
211628 Leidingarevni, konduktivitet 11,3 mS/m DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5 | =
217541 Ammonium, autoanalyzer <0,014 mgN/1 1SO 11732, 2005, udg.5, mod |
224100 Luktur *) Eingin Ikki almenn forskrift o
111610 Tal av mikroorganismum 22°C { vatni <1 /ml DS/EN ISO 6222/T.1 2002 =
132102 Koliformar bakt., MF <1/100 ml | DS/EN ISO 9308-1, 2.itg.2014
132202 E.coli, MF <1/100 ml | DS/EN ISO 9308-1, 2.itg.2014 -
100702  Enterokokkar, kunnandi, MF <1/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed. | =
133012  Clostridium perfringens, MF <1 /100 ml | 98/83/EF, m-CP ‘ -
=<
Synisnr.: V217-00666-02 i
Kundamerki: Sydruggta
Syniod tikid:  05.09.2017, 07:30
Synisslag: Rdvatn -
Lysing: Urslit Greining: U(%)
210200 Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm 6 mg Pl | DS/EN ISO 7887,2.udg, C, mod. 13 =
211900 pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, td pH er kannad 6,7 DS 287, 2. ed., mod 3 3
212830 Turbiditet, nefelometrisk 0,71 NTU DS/EN ISO 7027,1.ed.2001, mod 25
211628 Leidingarevni, konduktivitet 11,4 mS/m DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5 =
111610 Tal av mikroorganismum 22°C i vatni 570 /ml DS/EN ISO 6222/T.1 2002 —
113202 Koliformar bakteriur 650/100 ml | DS/EN ISO 9308-2, 1.1itg.2014
112502 E.coli 490/100 ml | DS/EN ISO 9308-2, 1.itg.2014 =
100702 Enterokokkar, kunnandi, MF Til vidari kanning /100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed. .
105202 Enterokokkar, stadfesting, MF 3/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. udg.
Urslit merkt vid "*)" 4 svarsedlinum eru ikki akkrediterad (altj6da gédkend) kanning. CERTHSY/AD/201604201 7400
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Utgédva 1 Svarsedil nr.: V217-00666 -~
==
Synisnr.: V217-00666-03
Kundamerki: Nordaggta s
Synid tikid:  05.09.2017, 08:00
Synisslag: Drekkivatn =
Lysing: Urslit Greining: U(%) -
210200 Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm 4 mg Pt/l | DS/EN ISO 7887,2.udg, C, mod. 13
211900 pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, ta pH er kannad 6,7 DS 287, 2. ed., mod 3 =
212830 Turbiditet, nefelometrisk 0,21 NTU DS/EN ISO 7027,1.ed.2001, mod 25
211628 Leidingarevni, konduktivitet 9,8 mS/m DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5
217541 Ammonium, autoanalyzer <0,014 mgN/1 ISO 11732, 2005, udg.S, mod B
224100 Luktur *) Eingin Ikki almenn forskrift I =
111610 Tal av mikroorganismum 22°C { vatni <1 /ml DS/EN ISO 6222/T.1 2002 1 o
132102 Koliformar bakt., MF <1 /100 ml | DS/EN ISO 9308-1, 2.iitg.2014
132202 E.coli, MF <1 /100 ml | DS/EN ISO 9308-1, 2.1itg.2014
100702 Enterokokkar, kunnandi, MF <1 /100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 I. ed. -
133012 Clostridium perfringens, MF <1 /100 ml | 98/83/EF, m-CP -
—
Synisnr.: V217-00666-04
Kundamerki: Nordaggta -
Synid tikid:  05.09.2017, 08:00 =
Synisslag: Révatn
Lysing: Urslit Greining: U%)|
210200 Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm 11 mg Pl | DS/EN ISO 7887,2.udg, C, mod. 13 =
211900 pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, ta pH er kannad 6,8 DS 287, 2. ed., mod 3 -
212830 Turbiditet, nefelometrisk 0,35 NTU DS/EN ISO 7027,1.ed.2001, mod 25
211628 Leidingarevni, konduktivitet 9,1 mS/m DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5 ==
111610 Tal av mikroorganismum 22°C i vatni 270 est /ml DS/EN ISO 6222/T.1 2002 -
113202 Koliformar bakteriur 460/100 ml | DS/EN ISO 9308-2, 1.itg.2014
112502 E.coli 370/100 ml | DS/EN ISO 9308-2, 1.iitg.2014
100702 Enterokokkar, kunnandi, MF Til vidari kanning /100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed. —
105202 Enterokokkar, stadfesting, MF 10/100 mi | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. udg.
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Urslit merkt vid "*)" 4 svarsedlinum eru ikki akkrediterad (altj60a gédkend) kanning. CERTHSIO/ADI0160420(1 7400
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Utgdva 1 Svarsedil nr.: V217-00666 —
=]
Synisnr.: V217-00666-05
Kundamerki: Leirvik =
Synid tikid:  05.09.2017, 08:30
Synisslag: Drekkivatn =
Lysing: Urslit Greining: U(%) —
210200 Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm 6 mg P/l | DS/EN ISO 7887,2.udg, C, mod. 13
211900 pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, td pH er kannad 6,5 DS 287, 2. ed., mod 3 =
212830 Turbiditet, nefelometrisk 0,11 NTU DS/EN ISO 7027,1.ed.2001, mod 25
211628 Leidingarevni, konduktivitet 12,4 mS/m DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5
217541 Ammonium, autoanalyzer <0,014 mgN/1 ISO 11732, 2005, udg.5, mod | -
224100 Luktur Eingin Ikki almenn forskrift : &
111610 Tal av mikroorganismum 22°C { vatni <1 /ml DS/EN ISO 6222/T.1 2002 I .
132102 Koliformar bakt., MF <1 /100 ml | DS/EN ISO 9308-1, 2.itg.2014
132202 E.coli, MF <1/100 ml | DS/EN ISO 9308-1, 2.itg.2014
100702 Enterokokkar, kunnandi, MF <1 /100 m! | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed. -
133012  Clostridium perfringens, MF ~ <1/100 ml | 98/83/EF, m-CP -
—3
Synisnr.: V217-00666-06
Kundamerki: Leirvik -
Synid tikid:  05.09.2017, 08:30 =
Synisslag: Riévatn N
Lysing: Urslit Greining: U(%) o
210200 Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm 6 mg P/l | DS/EN ISO 7887,2.udg, C, mod. 3 =
211900 pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, td pH er kannad 6,7 DS 287, 2. ed., mod 3 .
212830 Turbiditet, nefelometrisk 0,11 NTU DS/EN ISO 7027,1.ed.2001, mod | 25
211628 Leidingarevni, konduktivitet 12,6 mS/m DS/EN 27888, 2.ed., mod. : 5 =
111610 Tal av mikroorganismum 22°C { vatni 6 est /ml DS/EN ISO 6222/T.1 2002 I .
113202 Koliformar bakteriur <1 /100 ml | DS/EN ISO 9308-2, 1.itg.2014
112502 E.coli <1 /100 m! | DS/EN ISO 9308-2, 1.itg.2014
100702 Enterokokkar, kunnandi, MF <1 /100 m! | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed. —
—
—3
Vi =
=
P
—3

Urslitini eru bert galdandi fyri innkomnu synini. U(%): Ekspanderad vissa (dekningsfaktor k=2).
Neyvleikin (CV %) og dvisingarmarkid fyri kannadu synini kunnu féast vid at venda ser til kanningarstovuna.

Svarsedilin kann bert endurgevast { sini heild og ikki sum partur uttan at Heilsufrgdiliga starvsstovan skrivliga hevur gédkent hetta.
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Urslit merkt vid "*)" 4 svarsedlinum eru ikki akkrediterad (altjoda gédkend) kanning.
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